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ZARZADZENIE Nr 7ZK.021.42.2017
Dyrektora Zakladu Komunalnego w Halinowie
Z dnia 12.12.2017 r.

W sprawie: procedury wstrzymania dostaw wody z wodociggu publicznego na wypadek
pogorszenia si¢ jakosci wody przeznaczonej do spozycia.

Na podstawie art. 13 ust 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017.0.328 ze zm,),
zarzgdzam, co nastepuje:

§1
Wprowadzi¢ Procedure postepowania na wypadek pogorszenia si¢ jakosci wody
przeznaczonej do spozycia, stanowigcg Zalacznik Nr 1 do niniejszego Zarzadzenia.
Procedura ma zastosowanie w dzialach organizacyjnych Zakladu Komunalnego

w Halinowie, zajmujacych si¢ zagadnieniem objetym niniejsza procedura.
§2

Za reagowanie w przypadku wystapienia sytuacji kryzysowej, czyli pogorszenia sie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia odpowiada zesp6! reagowania kryzysowego

powotany Zarzadzeniem nr ZK.021.25.2017 z dnia 17.07.2017 r.

§3
Traci moc Zarzadzenie Nr 04/12 z dnia 30.01.2012 r.
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

DYSEKTOR '

mgrinz, Matgorzate Komuda-Olowska

Otrzymuja:

1.

Czlonkowie Zespolu reagowania kryzysowego



Zalgeznik nr 1 do Zarzadzenia Nr ZK 021 42,2017 Dyrektora Zakladu Komunalnego w Halinowie z dnia 12.12.2017 r.

Procedura wstrzymania dostaw wody z wodociagu
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Magdalena Boguszewska
Inspektor ds. technologicznych

(\
14

N Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit: ]
Inspektor ds. Kierownik ds. technicznych Dyrektor
technologicznych i ochrony Alicja Boguszewska Malgorzata
srodowiska Komuda-Olowska

DYREKTOR

Ve

'y rodousia i' : mgr inz. Malgorzata Komuda-Ofowska
msrmgf«s‘m"iﬁfwm ..... R NP - S oD 2o e 2

data, podpis) (data, podpis) (data, podpis) J
Spis tresci
L. PIZCZNACEENIE, COl ..o 2
2. ZBKIES ODOWIAZYWANIA ..o oot 2
3 TOOMUNOIORIA oottt 2
4. Uwarunkowania ogélne, ODOWIGZKI STON ... 3
- OPIS POSIGPOWANIA 1.t 4



1. Przeznaczenie, cel

Przedmiotem niniejszej procedury jest okreslenie wymaganych standardéw organizacyjno-
technicznych zwiazanych z wystapieniem pogorszenia si¢ jakosci wody przeznaczonej do
spozycia.

Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia uregulowana jest aktualnie obowigzujgcymi
przepisami:
a) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989),
b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U.2017.0.328 ze zm.),
¢) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow zatwierdzony Uchwalg
Nr XXI1/201/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 pazdziernika 2008 r. ze
Zmianami.

Celem niniejszej procedury jest okreslenie sposobu postgpowania w przypadku pogorszenia
jakosci wody lub zanieczyszczenia wody powodujacego koniecznosé wstrzymania jej dostaw
do wodociagu publicznego. Procedura zapewnia dostawe odpowiedniej jakosci wody, a takze
ochrong intereséw Odbiorcéw ustug.

2. Zakres obowigzywania

Procedura ma zastosowanie w dziatach organizacyjnych Zaktadu Komunalnego w Halinowie,
zajmujacych si¢ zagadnieniem objetym niniejsza procedura.

3. Terminologia
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi:

a) wode w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczong do picia, przygotowania
zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy
jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,

b) wode wykorzystywang przez przedsigbiorstwo produkcji zywnosci do wytworzenia,
przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktéw albo substancji
przeznaczonych do spozycia przez ludzi;

Zaklad — Zaklad Komunalny w Halinowie, ul. Jézefa Pitsudskiego 77, 05-074 Halinéw,
stanowigcy na terenie miasta i gminy Halinow przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,

Dyrektor Zakladu — Kierownik Zakladu Komunalnego w Halinowie badz osoba petnigca
jego funkcje lub upowazniona do pelnienia zastepstwa.



4. Uwarunkowania ogélne, obowiazki stron

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od mikroorganizméw
chorobotwérczych i pasozytéw w liczbie stanowigce]j potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, substancji chemicznych w ilosciach zagrazajgcych zdrowiu oraz nie ma
agresywnych wlasciwosci korozyjnych i spehnia:

— podstawowe wymagania mikrobiologiczne,
— podstawowe wymagania chemiczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwea 2001 . o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (art. 5 ust. 1 i 1b) Zaklad Komunalny w Halinowie ma obowigzek
zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen wodociggowych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem, a takze zapewni¢ jako$é wody zgodnie
z rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawuja:

* Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mifisku Mazowieckim,
w ramach nadzoru sanitarnego.

¢ Zaklad Komunalny w Halinowie, w ramach sprawowania kontroli wewngtrznej
(art. 5. ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym).

Prowadzona kontrola sanitarna zaopatrzenia ludnosci w wode ma na celu zapewnienie
odbiorcom wody dobrej pod wzgledem zdrowotnym, zapobieganie epidemiom wodnym
i ogniskom choréb zakaznych przenoszonych przez wodg, a takze zapobieganie zatruciom
iinnym skutkom mogacym nastgpi¢ w nastgpstwie zanieczyszczenia wody substancjami
chemicznymi.

Ocena przydatnosci wody przeprowadzana przez Zaklad w ramach kontroli wewngtrzne;j,
0 ktérej mowa w art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
W wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w, obejmuje:

1. prowadzenie badan jakosci wody:

a) w zakresie dotyczacym co najmniej parametréw objetych monitoringiem kontrolnym
i przegladowym okreslonym w zatgczniku nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989),

b) zczegstotliwoscia nie mniejszg niz okreslona w zataczniku nr 6 do ww. Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia, gdy nie wystapia okoliczno$ci moggce spowodowaé zmiang jakosci
wody oraz

¢) kazdorazowo po wystapieniu okolicznosci mogacych spowodowaé zmiane jakosci
wody, szczegdlnie jej pogorszenie;



. niezwloczne informowanie panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
0 pogorszeniu jakosci wody do tego stopnia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
okreslonym w zatacznikach nr 1A-4 do ww. Rozporzadzenia;

. ustalanie harmonogramu pobierania prébek wody do badar, w ramach czestotliwosci,
W uzgodnieniu z pafistwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy
badania przeprowadzonego przez Inspekcje Sanitarng i Zaklad byly réwnomiernie
roztozone w czasie;

. wyznaczenie przez Zaklad stalych punktéw czerpalnych stuzacych do pobierania
probek wody.

. Opis postepowania

. Informacja o pogorszeniu jakosci wody:

e Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakosci wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych od Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim,

¢ Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakoéci wody w zakresie parametréw
mikrobiologicznych  i/lub  fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej
wewngtrznej kontroli jakosci wody, niezwloczne przekazanie informacji
Panstwowemu  Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w  Minsku
Mazowieckim.

. Pracownik ds. technologicznych i ochrony $rodowiska przekazuje informacje

Dyrektorowi Zaktadu, Kierownikowi ds. technicznych, Kierownikowi ds. utrzymania

ruchu oraz konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakosci wody, a w przypadku

zagrozenia zdrowia i zycia Dyrektor Zakladu bgdz Kierownik ds. utrzymania ruchu
nakazuje zamknigcie doptywu wody do Odbiorcéw ushug.

- Dyrektor Zakladu przekazuje telefonicznie informacje o pogorszeniu jakosci wody

(ewentualnym odcigciu doptywu wody do odbiorcé6w): Burmistrzowi Halinowa.

. Pracownik ds. technologicznych i ochrony srodowiska opracowuje informacje

0 pogorszeniu jakosci wody i/lub wstrzymaniu dostawy wody, ktéra przesyla

w wiadomosci e-mailowej do pracownika Zakladu Komunalnego w Halinowie

odpowiedzialnego za umieszczenie jej na stronie internetowej Zakladu, na stronie BIP

Zaktadu oraz odpowiedzialnego za wyslanie zbiorczej wiadomosci e-mail do osob

zapisanych w systemie IBO. Jednoczesnie ww. informacja przekierowana jest do

Urzgdu Miejskiego w Halinowie z prosba o jej umieszczenie na stronie internetowej

Urzgdu oraz udostgpnienie w systemie powiadamiania sms.

. Pracownik ds. technologicznych i ochrony srodowiska odpowiedzialny jest za

powiadomienie zakladéw produkcyjnych, firm przemystowych, ktérych zuzycie wody

wynosi powyzej 80 m*/m-c o pogorszeniu jakosci wody i/lub wstrzymaniu dostawy
wody (zalgcznik nr 1 do Procedury postepowania na wypadek przerw w dostawie

wody Zarzadzenie nr 021.31.2017).

. Dyrektor Zakladu uruchamia w razie potrzeby organizacje zastepczych punktow

poboru wody, zwolujagc w tym celu zebranie zespolu reagowania kryzysowego

w siedzibie Zakladu.



7.

8.

10.

11.

12.

Kierownik ds. utrzymania ruchu kieruje i nadzoruje prace zwigzane z dostawa wody
do zastgpczych punktéw poboru wody oraz jej poborem.

Informacje o zaistniatej sytuacji oraz o uruchomieniu zastgpczych punktéw poboru
wody zostajg niezwlocznie przekazane do Urzedu Miejskiego w Halinowie oraz
zamieszczone na stronie internetowej i stronie BIP Zakitadu.

Dyrektor Zakladu wraz z zespolem reagowania kryzysowego powolanego
Zarzadzeniem nr ZK.021.25.2017 z dnia 17.07.2017 r. , w porozumieniu z PPIS
w Minsku Mazowieckim podejmuje decyzje o przeprowadzeniu dezynfekcji i
ptukania sieci wodociagowej, w ktorej stwierdzono pogorszenie jakosci wody w
zakresie parametrow mikrobiologicznych oraz o ustaleniu dzialan naprawczych w
przypadku pogorszenia parametréw fizyko-chemicznych.

Po ukonczeniu prac naprawczych, pracownik ds. technologicznych i ochrony
srodowiska zleca akredytowanemu laboratorium wykonanie badan jakosci wody w
zakresie uzaleznionym od przyczyny pogorszenia jakosci wody.

Pracownik ds. technologicznych i ochrony $rodowiska przekazuje PPIS w Minsku
Mazowieckim, Burmistrzowi Halinowa oraz mieszkaficom informacj¢ o poprawie
jakosci wody wyzej wymienionymi drogami komunikacji.

Po uzyskaniu poprawnych wynikow w zakresie jakosci wody, nastepuje uruchomienie
jej dostawy.



